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	[image: image3.jpg]Veiligheidsinstructiekaart: 5.1
Vervangen van lampen (gloeilamp, halogeen-lamp, TL- en HD-lampen, signaallamp….)
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	· Werkzaamheden aan elektrische installaties worden  uitgevoerd in opdracht van een werkverantwoordelijke. 

· Indien enigszins mogelijk wordt de installatie spanningsloos gezet daar waar de werkzaamheden plaats vinden. 
· Daarna wordt de procedure voor werkzaamheden aan elektrische installaties gevolgd (vitale zeven).
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Te gebruiken in functie van uit te voeren werkzaamheden
Vóór je met de werken start

· Werk steeds met droge handen.

· Zorg voor voldoende zichtbaarheid (eventueel een zaklamp).

· Zet de verdeelkast/installatie/machine/kring spanningsloos.

· Zet de kring spanningsloos. METEN is WETEN!

· Vergrendel de zekering en/of de volledige verdeelkast.

· Gebruik het gepaste arbeidsmiddel om te werken op hoogte

Tijdens de werkzaamheden

· Gebruik het gepaste gereedschap

· Vervang de lamp

Opgelet : TL- en HD-lampen bevatten gas- en/of kwikdampen

· Schakel de kring terug in.

· Controleer de goede werking van de lamp.
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